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Technische Anschlussbedingungen nach Netzübergang 
 
 
1 Geltungsbereich 
 

Verteilnetz der Netz Leipzig GmbH (Netzbetreiber) 
Stand: 01.04.2023 

 
 
2 Regelung 
 
Durch die Netzübergabe von Teilen des Verteilnetzes der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom GmbH 
(MITNETZ Strom) an die Netz Leipzig GmbH ist im Zusammenhang mit der Anwendung Technischer An-
schlussbedingungen (Niederspannung) Folgendes zu beachten: 
 

- In den Übergabegebieten können elektrische Anlagen/Messstellen entsprechend den Techni-
schen Anschlussbedingungen der MITNETZ Strom errichtet werden. Hierfür gilt eine Übergangs-
frist bis zum 30.06.2023. 
 

- Ab dem 01.07.2023 entspricht der Aufbau der elektrischen Anlagen in den Übergabegebieten 
den Technischen Anschlussbedingungen und mitgeltenden Regelungen der Netz Leipzig GmbH. 

 
- Im Verteilnetz der Netz Leipzig GmbH sind grundsätzlich Zählerplätze mit Dreipunktbefestigung 

zu verwenden. Zählerplätze mit BKE-I (Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung - Integriert) 
kommen nicht zum Einsatz. 

 
Mitarbeiter des Teams Wandlerzähler prüfen und bestätigen auf Wunsch Anlagenaufbauten vor Errich-
tung unter Angabe des zukünftigen Aufbauortes, der Leistungsabnahme, der Messaufgabe usw.. Ihre 
Anfragen senden Sie bitte an wandlerzaehler@netz-leipzig.de. 
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